Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano no Concelho da Lagoa

Abril de 2015
Zonade . ~ .
Abastecimento Data Local Tipo de Controlo Parametro Valor Valor paramétrico | Resultado
E. Coli 0 0 conforme
Fisher 06/abr Rua dos Combatentes, CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme
CEFAL
Desinfectante residual 0,84 - conforme
E. Coli 0 0 conforme
Agua de Pau 27/abr Rua Valvt;rg%de Baixo, CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme
Desinfectante residual 0,48 - conforme
E. Coli 0 0 conforme
Cabouco 27/abr Rua das Arrudas, n°85 CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme
Desinfectante residual 0,78 - conforme
E. Coli 0 0 conforme
CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme
Desinfectante residual 0,79 - conforme
Aménio <011 0,5 conforme
N° de colénias a 22°C 0 - conforme
Ne de colénias a 37°C 0 - conforme
Rua Padre Agostinho Condutividade 124 2500 conforme
Fisher 27/abr ggii/?llMDe:(.:gi:g’ IE:rZ?rI: Cor <2 20 conforme
Botelho pH 7,2 6,5-9,0 conforme
CR2
Manganés <15 50 conforme
Nitratos <2 50 conforme
Oxidabilidade <0,8 5 conforme
Cheiro a 25°C <3 3 conforme
Sabor a 25°C <3 3 conforme
Turvagao <0,5 4 conforme
E. Coli 0 0 conforme
V::’r;ﬁﬁzs 27/abr VE:::;?’:"ZZ‘I’;?;ZS CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme
Desinfectante residual 0,51 - conforme
fonte: http://lagoa-acores.pt
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