
Zona de 

Abastecimento
Data Local Tipo de Controlo Parâmetro Valor Valor paramétrico Resultado

E. Coli 0 0 conforme

Bactérias coliformes 0 0 conforme

Desinfectante residual 0,53  - conforme

E. Coli 0 0 conforme

Bactérias coliformes 0 0 conforme

Desinfectante residual 0,41  - conforme

Amónio < 0,1 0,5 conforme

Nº de colónias a 22ºC 0  - conforme

Nº de colónias a 37ºC 0  - conforme

Condutividade 145 2500 conforme

Cor < 2 20 conforme

pH 8 6,5 - 9,0 conforme

Manganês < 15 50 conforme

Nitratos <2 50 conforme

Oxidabilidade <0,8 5 conforme

Cheiro a 25ºC < 3 3 conforme

Sabor a 25ºC < 3 3 conforme

Turvação < 0,5 4 conforme

E. Coli 0 0 conforme

Bactérias coliformes 0 0 conforme

Desinfectante residual 0,30  - conforme

Amónio < 0,1 0,5 conforme

Nº de colónias a 22ºC 0  - conforme

Nº de colónias a 37ºC 0  - conforme

Condutividade 112 2500 conforme

Cor < 2 20 conforme

pH 7,3 6,5 - 9,0 conforme

Manganês < 15 50 conforme

Nitratos <2 50 conforme

Oxidabilidade <0,8 5 conforme

Cheiro a 25ºC < 3 3 conforme

Sabor a 25ºC < 3 3 conforme

Turvação < 0,5 4 conforme

E. Coli 0 0 conforme

Bactérias coliformes 0 0 conforme

Desinfectante residual 0,4  - conforme

CR2

Água de Pau 25/mai Rua dos Ferreiros, nº11

CR2

Cabouco

Fisher 25/mai Rua do Cabo da Vila, nº10 CR1
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E. Coli 0 0 conforme

Bactérias coliformes 0 0 conforme

Desinfectante residual 0,54  - conforme

Amónio < 0,1 0,5 conforme

Nº de colónias a 22ºC 0  - conforme

Nº de colónias a 37ºC 0  - conforme

Condutividade 116 2500 conforme

Cor < 2 20 conforme

pH 7 6,5 - 9,0 conforme

Manganês < 15 50 conforme

Nitratos <2 50 conforme

Oxidabilidade <0,8 5 conforme

Cheiro a 25ºC < 3 3 conforme

Sabor a 25ºC < 3 3 conforme

Turvação < 0,5 4 conforme

E. Coli 0 0 conforme

Bactérias coliformes 0 0 conforme

Desinfectante residual 0,23  - conforme

E. Coli 0 0 conforme

Bactérias coliformes 0 0 conforme

Desinfectante residual 0,35  - conforme

E. Coli 0 0 conforme

Bactérias coliformes 0 0 conforme

Desinfectante residual 0,38  - conforme

fonte: http://lagoa-acores.pt

CR2

Portões 

Vermelhos
25/mai Canada do Malacão, nº10

2 Caminhos 25/mai Escola de Água de Pau CR1

Remédios 25/mai Rua da Igreja, nº12 CR1

Ribeira Chã 25/mai Travessa da Igreja, nº8 CR1

CR1


