Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano no Concelho da Lagoa

Julho de 2015

Zonade

Abastecimento Data Local Tipo de Controlo Parametro Valor Valor paramétrico | Resultado
E. Coli 0 0 conforme

Fisher 07/jul Rua do Engenho, n°17 CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme
Desinfectante residual 0,96 - conforme

E. Coli 0 0 conforme

Agua de Pau 20/jul Rua dos Barrancos, n°23 CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme
Desinfectante residual 0,78 - conforme

E. Coli 0 0 conforme

Cabouco 20/jul Rua da Igreja, n°60 CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme
Desinfectante residual 0,31 - conforme

E. Coli 0 0 conforme

CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme

Desinfectante residual 0,48 - conforme

Amoénio <0,1 0,5 conforme

Ne de colénias a 22°C 0 - conforme

Ne de colé6nias a 37°C 0 - conforme

Condutividade 136 2500 conforme

Fisher 20/jul Rua Nova goa“Longueira, Cor <2 20 conforme
CR2 pH 7.4 6,5-9,0 conforme

Manganés <15 50 conforme

Nitratos 4 50 conforme

Oxidabilidade <0,8 5 conforme

Cheiro a 25°C <3 3 conforme

Sabor a 25°C <3 3 conforme

Turvagdo <0,5 4 conforme

E. Coli 0 0 conforme

V::::jﬁzs 20/jul Armazém 11 CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme
Desinfectante residual 0,2 - conforme

E. Coli 0 0 conforme

Remédios 20/jul Caminho do Mato, n°9 CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme
Desinfectante residual 0,78 - conforme

E. Coli 0 0 conforme

Av. Eng® Eduardo

Ribeira Cha 20/ul Arantes, n°11 CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme
Desinfectante residual 0,51 - conforme

E. Coli 0 0 conforme

CR1 Bactérias coliformes 0 0 conforme

Desinfectante residual 0,22 - conforme

Amoénio <01 05 conforme

Ne de colénias a 22°C 0 - conforme

Ne de colénias a 37°C 0 - conforme

Condutividade 176 2500 conforme

2 Caminhos 20/jul Beco dos Moinhos, n°4 Cor <2 20 conforme
CR2 pH 7 6,5-9,0 conforme

Manganés 15 50 conforme

Nitratos 11 50 conforme

Oxidabilidade <0,8 5 conforme

Cheiro a 25°C <3 3 conforme

Sabor a 25°C <3 3 conforme

Turvagdo <0,5 4 conforme




